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水 質 試 験 検 査 報 告 書 依頼日 2024年07月05日
発行日 2024年07月18日

伊豆の国市長　山下　正行 様
郵便番号 410-2292

住　　所 静岡県伊豆の国市長岡340-1

電話番号 055-948-1411

電話 (0246)36-8558

静岡営業所

(0550)-81-6371

依頼社名 事業種別

施 設 名 長03　四日町水系 検 体 名 原水

採水場所 第一水源 水　　源 井戸水

採 水 日 2024年7月5日 8:48 採 水 者 楠 遊離残留塩素

天　　候
前 日 晴れ 気　　温 室　　温

当 日 晴れ 水　　温 採水区分 環境営業部 持込区分 環境営業部

試 験 項 目 試 験 結 果 目 標 値

ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02mg/L以下

ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定)

ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02mg/L以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下

ﾄﾙｴﾝ 0.4mg/L以下

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.08mg/L以下

亜塩素酸 0.6mg/L以下

二酸化塩素 0.6mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg/L以下(暫定)

抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0.02mg/L以下(暫定)

残留塩素 1mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10mg/L以上、100mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下

遊離炭酸 20mg/L以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg/L以下

ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02mg/L以下

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下

臭気強度(TON) 3以下

蒸発残留物 30mg/L以上、200mg/L以下

濁度 1度以下

ｐH値 7.5程度

腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1程度以上とし、極力0に近づける

従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)

従属栄養細菌[48時間後] ──

従属栄養細菌[72時間後] ──

従属栄養細菌[14日後] ──

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L以下

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) 0.000005 mg/L未満 PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)

検査責任者 副センター長　今 野　英 明

備考

試験期間 2024年7月5日 ～ 2024年7月18日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号

建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社
本 社

江東微生物研究所
東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18


